
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Demande de substitution, d’équivalence ou d’exemption) 

 
Date : 20 avril 2018 

No de référence de l’C-NLOHE : 2017-RQ-0122 

Demandeur : Suncor Energy 

No de référence du demandeur : 294 

Nom de l’installation : Navire de production, de stockage et de 
déchargement (NPSD) Terra Nova 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 
Terre-Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069 
 
Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 
Implementation Newfoundland and Labrador Act, 
paragraphe 146(1) et article 201.66 
 

Règlement : Paragraphe 26(6) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité approuve l’utilisation par le demandeur (propriétaire du NPSD Terra Nova) des 
vannes papillons actionnées approuvées par Lloyd’s Register sur les systèmes de type déluge sur châssis 
mobile, en remplacement de l’exigence du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone 
extracôtière de Terre-Neuve selon laquelle il convient d’utiliser la norme 15 – Standard for Water Spray 
Fixed Systems for Fire Protection de la National Fire Protection Association. 
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