
 
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Demande de substitution, d’équivalence ou d’exemption) 

 
Date : 18 juin 2018 

No de référence de l’C-NLOHE : 2018-RQ-0005 

Demandeur : Husky Energy 

No de référence du demandeur : RQ-16-00000147 

Nom de l’installation : Plateforme West White Rose 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 
Terre-Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) et 
article 205.069 
 
Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 
Implementation Newfoundland and Labrador Act, 
paragraphe 146(1) et article 201.66 

 

Règlement : Article 29(5) du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

Décision :  

Le délégué à la sécurité autorise le demandeur (exploitant de la plateforme White Rose) à avoir à bord 
une réserve d’au moins 10 % de chaque type d’extincteur portatif, en remplacement d’une charge de 
rechange pour tous les extincteurs portatifs, à condition que tous les extincteurs soient remplacés et 
que les réserves soient reconstituées sans délai. 

 

 

Délégué à la sécurité 


