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Décision du délégué a la sécurité
(Demande de substitution, d’équivalence ou d’exemption)

Date : 2020-06-18 | 15:23:37 HAT (heure avancée de
Terre-Neuve)

N° de référence de le C-NLOHE:  2020-RQ-0011

Demandeur : Diamond Offshore Drilling Inc.

N° de référence du demandeur:  OGW-026-PIR

Nom de l'installation : Unité mobile de forage en mer (MODU) Ocean GreatWhite

Autorité : Loi de mise en ceuvre de I’Accord atlantique Canada—Terre-
Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069

Canada—Newfoundland and Labrador Atlantic Accord
Implementation Newfoundland and Labrador Act,
paragraphe 146(1) et article 201.66

Reglement : Paragraphes 29(4)c), 29(5) et 29(6) du Réglement sur les
installations pour hydrocarbures de la zone extracétiere de Terre-
Neuve

Décision :

Le délégué a la sécurité approuve I'utilisation par le demandeur, le propriétaire de la MODU Ocean
GreatWhite, d’extincteurs portatifs de 5 kg qui sont conformes a la norme DNV-0S-D301, au

Code MODU de 2009 de I'Organisation maritime internationale (OMI) et au Recueil international de
regles applicables aux systéemes de protection contre I'incendie (Recueil FSS) de 2007 de 'OMI, de
charges de rechange conformément a I’Etat du pavillon des Tles Marshall, ainsi que d’une disposition
différente pour les extincteurs a mousse portatifs dans la zone des machines, au lieu de I'exigence
contenue dans I'article 29 du Réglement sur les installations pour hydrocarbures de la zone
extracétiére de Terre-Neuve, qui prescrit les exigences relatives aux extincteurs portatifs. Les
conditions suivantes s’appliquent :

1. le demandeur doit s’assurer que les charges de rechange sont accessibles grace a
I'installation d’entretien autorisée a terre qu’il a sélectionnée et qu’elles peuvent étre
expédiées a I'appareil de forage sur demande. L’'examen, I'entretien et la vérification annuels
et semestriels des extincteurs semi-portatifs doivent étre effectués par une installation
d’entretien autorisée;

2. tous les extincteurs seront inspectés et leur bon état de fonctionnement sera confirmé par
les membres d’équipage au moins une fois par mois;

3. le demandeur doit fournir le nombre requis d’extincteurs a mousse portatifs d’une capacité
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de 9 L dans chaque salle des machines, sous réserve de I'acceptation de 'autorité;

un extincteur a produit chimique humide portatif de rechange doit étre accessible pour se
conformer aux exigences de I'Etat du pavillon des iles Marshall;

neuf (9) extincteurs portatifs de 5 kg au dioxyde de carbone doivent étre ajoutés pour
I’équipage principal, ainsi que quatre (4) autres extincteurs portatifs de 5 kg au dioxyde de
carbone a titre de charges de rechange. La mise en place a bord doit étre confirmée auprés
de l'autorité;

les plans de lutte contre I'incendie doivent étre mis a jour et approuvés pour tenir compte de
I'ajout d’extincteurs portatifs et de charges de rechange.

La présente décision prend effet a compter de la date de la publication du présent document jusqu’a
celle des dates suivantes qui survient le plus tot :

a)

la date a laquelle un reglement mentionné dans le présent document est abrogé ou la date a
laquelle un paragraphe particulier faisant I'objet d’une substitution ou d’'une exemption
accordée par le présent document est modifié ou remplacé;

la date a laquelle le délégué a la sécurité ou le délégué a I'exploitation (selon le cas) annule la
présente décision en raison de : i) toute mesure d’application prise par I'Office concernant la
présente décision; ii) la découverte de nouveaux renseignements ou de nouvelles analyses
contestant la validité de I’évaluation sur laquelle la présente décision était fondée, y compris
sans toutefois s’y limiter toute modification des engagements pris par le demandeur dans sa
demande.

Il est entendu que le délégué a la sécurité n’aura plus le pouvoir, en vertu des Lois de mise en ceuvre,
d’accorder des exemptions pour les reglements transitoires de la partie 11l.1 lorsqu’ils seront abrogés.
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