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Décision du délégué à la sécurité 
(Demande de remplacement, de l’équivalence ou d’exemption) 

 

 
Date : 

 
29 juin 2022 | 12:01:44 HAT 

 

No de référence de C-TNLOHE : 2022-RQ-0025 
 

Demandeur : Stena Drilling Ltd          

No de référence du demandeur : SFO-RQ-020-044 Rev 2 

Nom de l’installation : M/V Stena Forth 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-
et-Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069 

 
Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 
Newfoundland and Labrador Act, paragraphe 146(1) et article 201.66 

 
Réglementation : Paragraphe 8(8) du Règlement sur les installations pour 

hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 
 

Décisions : 
 

Le délégué à la sécurité approuve l’utilisation par le demandeur (le propriétaire du M/V Stena Forth) de 
l’équipement électrique installé dans des zones dangereuses du Stena Forth qui est choisi, certifié, 
installé et entretenu conformément à la norme extracôtière DNV-OS-D201 : article 11 – Installations 
dans des zones dangereuses, en remplacement des exigences du paragraphe 8(8) du Règlement sur les 
installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui exige que l’équipement 
électrique dans des zones dangereuses soit conforme au Code canadien de l’électricité, Première partie 
et au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz). 

 
 

 

Délégué à la sécurité 


