
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Demande de substitution, d’équivalence ou d’exemption) 

 
 
Date :     
 
Référence C-TNLOHE :  2022-RQ-0009 
 
Demandeur :   Seadrill Newfoundland Ltd. 
 
Référence du demandeur :  WH-IR-033 
 
Nom de l’installation :  West Hercules 
 
Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-

Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069 
 

Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 
Newfoundland and Labrador Act, paragraphe 146(1) et article 201.66 

 
Règlement : Alinéas 27(11)a) et b) du Règlement sur les installations pour 

hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve 
 
Décision : 
Le délégué à la sécurité approuve l’utilisation par le demandeur, le propriétaire du West Hercules, d’un 
système d’extinction d’incendie par brouillard d’eau Hi-Fog dans la zone d’hébergement, qui est 
conforme aux normes DNV Class, SOLAS et NMD, au lieu des exigences des alinéas 27(11)a) et b) du 
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve, sous réserve 
de la condition suivante : 
 

1. Le système d’extinction d’incendie par brouillard d’eau Hi-Fog doit être inspecté, entretenu et 
mis à l’essai conformément aux exigences applicables de la norme NFPA 25 (Standard for the 
Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems), telle que 
référencée par la norme NFPA 13 (Standard for the Installation of Sprinkler Systems) et la norme 
NFPA 750 (Standard on Water Mist Fire Protection Systems). 

 
 
 
________________________ 
Délégué à la sécurité 


